
島根原子力発電所の運転状況（平成19年9月）

1．1号機
　1、運転状況

720h 100．7％

2，主要項目

　　なし
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3、特記事項
〔1）5月28日（月）C一復水昇圧ボンブのメカニカルシールの機能低下を確認したため・当該ポンプメカニカルシールを取替えること
　　とし，B｛号機運転からA丑号機運転に切り替えた．その後メカニカルシールの取替えを完了し、B｛号機運転に復旧した。

　　現在，取替えたメカニカルシールの機能低下の原因について調査中。

H．2号機
　1，運転状況

720h 58　106、9　kWh 98，4％

2．主要項目

　　なし
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3、特記事項

　　なし

皿．その他

　　　なし
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