
■温排水関係



調　査　内　容
　平成18年7月～9月の調査内容は次のとおりである。

1調査機関　島根県、中国電力株式会社

2　調査項目及び測定法

測定
測定，・叔 測定水深 測定方法

測定
資料整理 実施者

項目 回数

O～20m L測定温度表

1m間隔 ・∫搬式水温計 年 2．水温水平分布図

沖合定線 34点 25m による測温 4回 3．水温鉛直分布図 島根県

30m～海底

10m間隔

放水口沖 G～海底 ・if搬式水温計 毎月 測定口の

沿岸 （1号） 〔水深約20m） による測温 3回 lO時データの表
定，・！工

lm間隔

水温 1号機放水口 1m 1．毎日の 中国電ガ

6，苧舌 2号・機放水口 1m 常設水温計 lO時データの表

輪谷湾 lm・3m による自動記録 連続 2，沖合定線測定日

片　句 lm・3m の毎時データの表

御　津 lm・3m
O～20m 1，測定温度表

1m間隔 ・∫搬式水温計 年 2．水温水一F分布図

格子状定線 89，L！，ll 25m に 妊る測温 4回 3．水温鉛直分布図 中国電力

30m～海底

lOm間隔

沖合定線の測定点 フォーレルの 年 フォーレルの

水色 7・9・lo・17・18 水色計に よる 4［・］ 水色標準液番号の表 島根県

観　　　　測

温排水測定地点は別図のとおり。

3．今期の島根原子力発電所の運転状況

　　01号機〔定格出力：46万kW，放水方式：表層放水）

　　　・放水量　　7月　1日～　9月　8日　　30mレs

　　　　　　　　　9月　9目～　9月11目　　　22m：1／s

　　　　　　　　　9月120～　9 月30日　　　1m3／s
　　　・発電状況

　　　　　　　　　7月　1日～　9月　8目定格熱出カー定運転（約47万kW）を行った。

　　　　　　　　　9月　9口～　9月30日第26回定期検査のため発電停止

02号機（定格出力：82万kW，放水方式：水中放水）

　・放水量　　　7月　1日～　9月30日　　60m3／s

・発電状況　7月　1目～　9月30日　定格熱出カー定運転（約82万kW）を行った。
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4．調査結果の概要

　今期の調査結果について、各々の測定項目ごとに温排水の影響に関する詳細な検討を行ったところ

特異な状況はなかったが、2号機温排水の水中放水方式への変更に伴う拡散状況の変化が見られた。

（1）沖合定線　　〔測定年月日；　平成18年8月7目〕

　　0測定日の島根原子が発電所の運転状況　　（10時）

1号機 2号機

発電出力（万kW） 46 81

放水量（m3／s） 30 60

放水温度（℃） 34．1 33．2

温度E昇（℃） 7．5 6．7

○測定日の気象・海象 9時33分　～　14時15分）

天　　　候 薄曇

気温（℃） 29．7　～　31．8℃

風　　　向 西北西　～　東北東

風速（m／s） 0．0　～　3．1m／s

風　　　浪 1（さざ波がある）

う　ね　り
O　（うねりがない）～

P（短くまたは中位の弱いうねり（波高2m未満））

a．水温測定結果

　最高水温は

　最低水温は

　基準水温は

9時33分

32，1℃

18．6℃

～　14時15分

（定、点10のOm）

（定点31　の80m）

水深層 基準水温 水深層 基準水温 水深層 基準水温

Om 28，7℃ 10m 25．8℃ 20m 23．5℃

1m 28．7℃ 11m 25．6℃ 25m 22．8℃

2m 28．6℃ 12m 25．4℃ 30m 21．9℃

3m 28，3℃ 13m 25．2℃ 40m 21，3℃

4m 27．9℃ 14m 24．9℃ 50m 2LO℃
5m 27．8℃ 15m 24，7℃ 60m 20．6℃

6m 27，4℃ 16m 24．4℃ 70m 20．0℃

7m 27．1℃ 17m 24．1℃

8m 26．4℃ 18m 23．9℃

9m 26，0℃ 19m 23．7℃

（基準水温とは定点15、16、17、20、21の水深別の平均値）

　過去の測定結果との検討は、測定計画の変更による定点等の追加があるため、過去10ヶ年分

（平成8～17年）の資料がある定点1～25の0～10m層を対象とした。

　最高水温は、過去10ヶ年の第2四半期（以下r過去の」という）の測定範囲（26．8～32．5℃）

内であり、最低水温24．4℃も過去の測定範囲（2L2～25，5℃）内であった。

　　　　　　　　　　　　　　　　〔資料1－1r島根原子力発電所　沖合定線の水温」P．26参照〕
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b．温排水の拡散状況〔水温水平分布、水温鉛直分布）

・水温が基準水温より1℃以上高かった定点
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3　　　30m層

5　　　11m層

6　　　30m層

7　　13・30m層

9　　　12m層

定点　　10　　0～1m層

定点　24　17～18m層

定点　27　0・8～10m層

定点　　31　　　0m層

　下記の水深層は次に示す事由から、いずれも温排水の拡散によるものではないと思われる
、

　定点3・6・7の30m層は、特に基準水温とする定点付近では水深25～30mで水温が急激に低下してい

たため（水温躍層の形成がみられた）相対的に高水温となったもの。定点9の12m層は、取水口沖

側に設置されたエアーハプルカーテンによるヒド攪拌のため下層の水温低ドがなかったことによるもの、、

定点24・27は、観測時には西方から比較的水温の低い水塊が差し込んでいたため、島根半島側に押し

やられたもともとあった比較的水温の高い沿岸水塊を観測したもの、定点31のOm層は、この水深層

では差込みが舌状であったため、その両側に押しやられた沿岸水塊の西側を観測したもの．

・水温が基準水温よりO．5℃以ヒ1℃未満高かった定点
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11　　30m層

21　　30m層

3：19～20m層

4：10～14・16～30m層

5：9～10・12～14・30m層

6：12～16・25m層

711～12q4～19・25m層

9：10～11m層

11d2～16・25・30m層

1211レ13～20・30m層

13：8・12・20・30m層

M：　　17m層
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15　　　13m層

16　　　8m層

17　　2～4m層

18　　8～11m層

24　12～16m層

25　8～19m層

26　　　16m層

27　　1q・6～7・11m層

28　　0～2・4m層

29　17～20m層

33　20・25m層

34　　　30m層

　下記の水深層は次に示す事由から、いずれも温排水の拡散によるものではないと思われる。

　定点1・2・4・5・6・7・11・12・13・34の25m層以深および定点33の20m層以深の水温は、前述の基準水温

とする定点付近での水温変化によるもの。定点9は、前述の攪拌によるもの。定点12の17～20m層・

定点13の20m層・定点止4の17m層・定点15・24・25・26・27・28は、前述の島根半島側に押しやられた沿

岸水塊によるもの。定点17・29は、前述の差込み水塊中に残存した沿岸水塊によるもの。

　下記の水深層は次に示す事由から、いずれも温排水によるものか否かが判然としない。

　定点6の12－16m層、定点11の12～16m層、定点12の11～16m層は温排水拡散域と前述の比較的高水

温の沿岸水が連続している水塊中にあるため。また定点3は放水r 1直近の定点と隣接しているため、

前述の基準水温とする定点付近での水温変化によるものと断定しきれないため。

　　　　　　〔資料1－2r島根原子力発電所　沖合定線の水温水平分布図」P．27～P．32参照〕
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32．1℃

3L4℃
29．3℃

29．0℃

28．4℃

27．9℃

27．9℃

27．6℃

27，2℃

26，8℃

26．6℃

12m層　　24．0

13m層　　23．9

14m層　　23．7

15m層　　23．5

16m層　　23．4

17m層　 23．3

18m層　　23，2

19m層　　23．1

20m層　　22．9

25m層　　22，3

30m層　　2L7

～　26．4℃

～　26．3℃

～　25．7℃

～　25．5℃

～　25，1℃

～　25．1℃

～　24．9℃

～　24，4℃

～　24．1℃

～　23．7℃

～　23，0℃

　5mおよび40m層以深において、基準水温より0．5℃以上のL昇域は確認されなかった。

　　　　　　　　　　〔資料1 3　r島根原子力発電所　沖合定線の水温鉛直分布図」P．33参照1

　水温が基準水温より1℃以 L高かった水深層が出現した定点は、過去の出現範囲（2～14・16・

18・24・25）内の5定点であり、基準水温よりO．5℃以L1℃未満高かった水深層が出現した定

点は、過去の出現範囲（1～16・18～19・21～25）内の17定点と範囲外の1定点であった。

　水温が基準水温より1℃以ヒ高かった水深層は、過去の出現範囲（0～8m層）内の1m層までであ

り、基準水温より0．5℃以L1℃未満高かった水深層は、過去の出現範囲（0～10m層）内の10m

層までみられた、

〔資料1 4　「島根原子が発電所　基準水温より水温が高かった点の過去の出現範囲」P．35参照1

水温躍層について： 主に夏に、太陽により温められ軽くなった表層水と冷たく重い下層水の間

で、水温が急激に変化する層ができることがあり、この層を水温躍層とい

います。この層を境にしてほとんど海水は混じりあいません。夏を過ぎて

気温が低くなり表層水が温められなくなると、対流や風などによってかき

混ぜられ下層まで同じような水温になるため、水温躍層はなくなります。
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（2）格子状定線　〔測定年月日；平成18年7月13日〕

　　○測定日の島根原戸力発電所の運転状況　　（10時）

1号機 2号機

発電と廿ノ」　　　（ノ∫kXV） 47 82

放水最　　　（㎡1s） 30 60

放水口水温（l　m）　　（℃） 31．1 30．1

温度L昇　　（℃） 7．6 6．7

○気象・海象

第1回（9時43分） 第2「司　　（1　3日寺4　6ケ））

天　　候 晴 晴

気　　温（℃） 27．4 29．4

風　　向 西北西 西

風　　速（m／s） 1．5 5．7

風　　浪 2　（なめらか，小波がある） 2　（なダ）らか，ノ1・波がある）

a　水温測定結果

　　・第1回　　9時30分～11時16分

　　　水温の最高　　27，0 C（定線、1・距離O　m・O　m層）

　　　水温の最低　　18，9C（定線B・距離3500m・70m層他3点）

　　　〔資料2 1　『島根原ゴ・ガ発電所　格f・状定線の水温、　（第1回）P．36～1），37参照〕

　　・第2［口1　13日芋3〔）ラ〉～14日与55ラ）・

　　　水温σ）最高　27．5C（定線J・距離25（〕m・Om層）

　　　水温の最低　　18．9C（定線B・距離3500m・7〔）m層他3、｛m

　　　〔資料2 1　「島根原ゴ・ガ発電所　格」’・状定線の水温 　（第2回）P．38～P．39参照l

b　溢排水の拡散状況（水温水’F分布、水温鉛直分布）

　温排水の拡がり　（基準水温より1℃以⊥二高い水温上｝1・域）は、第1回目は1弓・放水［1から北東方向

　に拡散しユm層まで確認された

　第21［ll目1ま1弓・機放水rlカ・ら北東方向および東倶1』に拒1散し4m層まで確、忍された、

　　実た、この他に基準水温より1℃以上高い氷詰，hi｝A、煮が定線M・距離500m・6，9，10m層

で確認されたが、これは1号機放水口至近の定．・1ま（定線」・距離Om）の同・水深層の温度、より高い

　ことから、温排水の拡散による毛 ）のではないと思われる、

　　　〔資料2 2　「島根原寸へが発電所　格ゴー状定線び）水温，t水平分布図」　P，拍～1）．42参照〕

　　　〔資料2 3　「島根原」ヘカ発電所格f・状定線の水詳、、L鉛直分布図．P．43～P．4・4参照〕

　温排水の拡散状況は、島根原オ仁が発電所2号機　修1E環境影響調査書（昭和56年4月）及び島根

原〃」発電所3号機　環境影響評価詩（・r成12｛1三9月）における活、t排水拡散予測の範囲内に収まる

　ものであった、
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（3）沿岸定点　〔測定年月日・平成18年7月1日～平成18年9月30日〕

a．水温測定結果（10時データ、1m層）

（℃）

7月 8月 9月
最　高 最　低 ロ　　　　ユ

諱@　尚 最・低 日　　　　一一

諱@　局 最　低

放水口沖

i1号）

　　27．3

i25．3～28．O）

　　24．4

k21．8～25．3）

　　29，6

i2了．3～30．8）

　　25．8

k25．6～28．O）

　　27．6

i25．6～28，8）

　　21．8

i20．5～25．7）

1号一機放水口
　　33．3

i23．2～35．8）

　　29，9

i21．0～29．7）

　　35．9

i29．3～36．4）

　　29．8

k25．2～33，2）

　　32．9

k28．8～35，4）

　　21．7

i21．5～31．4）

2号機放水口
　　32．3

i24．2～34．6）

　　28．8

i20．8～29．2）

　　34，9

i32．7～35．8）

　　28．9

i24．8～32，1）

　　32．O

^31．7～35．3）

　　27．2

i24，2～30．7）

輪谷湾
　　26，1

i24．1～29．4）

　　22．5

i20．6～23．7）

　　28．7

i27．6～30．3）

　　23．4

i22．9～26．4）

　　26，2

k25．9～29，P

　　20．8

i19，5～24．O）

片　　句
　　25．9

i23．9～29．1）

　　22．O

i21，1～23．1）

　　28．7

i26．1～29．D

　　23．1

i22．3～26．4）

　　25．7

k25．2～28．2）

　　20．3

曹X．1～23．6）

御　　津
　　26．6

i24．4～29．5）

　　22．2

i21，0～23．7〉

　　29，4

i26．8～30．2）

　　23．3

i22，6～26．6）

　　26．3

i25．了～28．5）

　　20．7

i19．O～24．0）

注）1，放水口沖（1号）の水温は、月3回（ヒ旬、中旬、下旬）の測定値

　　2．表中（　）内は、過去10ヶ年の同月水温の観測範囲（最低～最高）

　　資料3 l　r島根原了・ガ発電所　沿岸定点の水温」　P．蕊～P．47参照

　　資料3 2　「島根原了・ガ発電所　沿岸定点の水温推移j　P．48参照

　過去10ヶ年の同月水温の観測範園内（最低～最高）と比較して、7月の1号機放水口（最低）は

高く、これ以外の各測定点の水温は、過去10ヶ年の同月水温の観測範囲内（最低～最高）に収まる

ものであった。沖合定線測定日の沿岸定点水温測定結果は、資料3 3「島根原子力発電所沖合定線

測定日の沿岸定点水温測定結果」　（P．49参照）のとおり。

b，取水 放水温度差（温度上昇）

（℃）

7月 8月 9月

1号機 7．5～7．6 7．4～7．7 0．0～7．3

2号機 6．7～6．8 6．6～6．8 6．6～6．8

注）1号機放水量は

2号機放水量は

7月　1日～9月　8日

9月　9目～9月11日

9月12日～9月30日

30m：ソs

22m3／s
　l　m ソs

7月　1口～9月30目　　60m3／s
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（4）水色〔測定年月日・平成18年8月7目〕

定点

7
　9
P取水［1前〕

　　10
^1号機放水iI前〕

17 18

時刻 10時10分 10時26分 lo時44分 12時18分 11時24分

水色 5 6 5 4 4

　過去10ヶ年の第2四半期の観測範囲（水色2～6）内であり、内湾等を除く日本近海の水色

分布の範囲（水色2～6）内であった。　（海洋の事典：東京堂出版）

水色について： 測定に使用しているフォーレルの水色計では水色は1から11まであり、

1は澄んだ海を表す青色で数字が大きくなるほど濁った海水を表す黄色が

かった色になります。
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霧
一

1号機 2号機

出力（万kW〕 46 81島根原子力発電所沖合定線の水温

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成18年　8月　7日　　　　　　～

放水量（mソs） 30 60

9時33分　　　14時15分

測定定点

1 2 3 4 5 6 7 　8－

Q号機

O車口前

　9
謳�

　10

P号機

q｛口前

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

時刻 9：42 10100 9 55 10 06 10137
1α33 10：10 10117

10：26 10：44 10：49
11100

11：06
11115 12135 1226

｝2118 1124 11：31
12109 12101

11：39 “45
10155

12：4011
10 13127 1335 13 47

13：58 1154 14：15
9 33 9150

水深（m） 57．0 51．4 37 1 4了 5
46．1 3B 8 37 5

10．9 12 9 8 5
35．8 34．4 48 9 30 7 30 1 61．1 71 8

57．1
61 1

74．0 80．0 66．8 80．O
18 2

21．8 17．6 28 8
60．7 74．3 82 7

85．2 71．8 37．0 37 1

天候 C o C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

気温（℃） 31 D 30 3 30．1 29 9 30 4
30．8

31 8 31 6 30 8
30．3 30．1 30．5 30 6

30．5 30 4
30．6 30 7

29．8 29 9 30 5 30 5 30 0 30 5 30 2 31 0
30．8 30 9 30 4 29 8

29．7 30 2 30 6 29 8 30 1

気
象
■
海
象

風向 ENE N ENE NE N N NE NNE N NNE NNE NNW N NE NNE N N WNW NW NNW NE NW NW N NNE NE N N NNW NNW NNW N WNW ENE

風速〔m／s） 0 1 G 1．7 0 1 7
2．4 1．4 0 2 O 1 o 1．o 2 0 2 4 1．0 2 2

2．4
2 2 1．了 2．O

1 7 1 0 1 7 1 7 1 4 2 0 0 1 4 2 0 2 6 3 1 1 0 2 0 1 0 1 o

透明度〔m） 12 10 9 11 11 1D 11 10 9 0 10 9 10 10 9 10 11 10 10 11 14 12 11 9 8 10 8 13 15 14 16 14 10 10

水色 5 6 5 4 4

風浪 1
｝ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

うねり o o 0 o G 0 0 0 0 o o 1 1 0 1 1 1 0 才 1 1 1 1 o o 1 o o 1 0 0 o
基5

�ｷOm 28 0 2了．6 28．2 27．9 28 6 29．1 27 6 27 了 26．3 28．0 28 9 29 1
28．3 28 9

28．4 28 8
27．9 27 3 28 7 28 7 28 1 28 1 28 4 28 6

　o
a

　

28
2　　　　　　　29

D 2B 9 28 4 2了 4 2了．4 28．7

1m 27．8 27．7 27 3 28 0 28．0 27 9 27 7
27．8 26．3 集4 28．2 28 2 28 1 27 9 28 9 28 6

28．9 27 8 27 3
28．7 28 6

28．1 28．2 28 4
28．6 28 4

　〇

28 3 28 9 28．7 28 6
27．5 27．5 28．7

2m 2フ
5

27．6 27．2 2フ 了 27．9 27．7 2了
2 27 6

26．3 28．8 27 9 27 8
27．5 27 8

28．6 28．6 諒 27 5 26 9 28 0 28 8 27 7 28 O 28 4 28．7 28 1
29．O 28．O 28．3 28．3 27 9

27．5 27．6 28．6

3m 2了 4 26 8
26．8 27．了 27 8

27．6 27 0
27．6 26 3 2フ．0 27．7 27 6 27 5 27 8

28．1 28 1 o
27．4 26 7

27．8 28 6 27 4
27．9 28 3 28 1

2了
9 28 7 28 5 27 6 27 9 28 1

27．8 27 6 27 5 28．3

4m 27．2 26．6 26 6
26．9 27 7

2フ 4 26 6
27．4 26．4 26 6

27．5 27 6
27．5 27 6 27 7 27 6

蹴4
27 3 26 7

27．7 28 1 26．2 27 8
27．6 28．O 2フ 8 27 4

27．5 27 6
27．4 27．3 27 2 27．9

5m 26 2
26．5 26 5 26 6 27 4 2了 3

26．5 26 9
26．4 26 5

27．3 2了
5

27．4 27 6
27．7 27 5

28．2 27 1 26 6 27 7 28 0 25 9 27 6 27 1 27 8 27 6 28 0
27．7 27．3 27．2 27 2

26．1 27．1 27．2 27．8

6m 25．5 26．5 26 5
26．5 27 2 26 9

26．4 26 5
26．4 26 5 27 2

27．5 27．4 27．5 27 6 2フ
5

27．7 27 1 26．4 27 3
26．9 25．7 26 5

26．9 27．3 27 6 27一 27．3 27．1 27．2 26．8 25 4 26 9 27 2 27．4

7m 25 4 26 2
26．3 26 4 27 O

26．4 26 2 26 3
26．4 26 4 26 7

26．5 2フ．3 27．5 27 5
2了 4 27 4 27 O 25 8 26 5

26．5 25．7 26 1 26．7 27 1 27 2
26．9 26．8 27．0 26 5

25．4 26．4 27 0 27．1

8m 25．2 25 9
26．O 26．4 26 7

26．4 26．2 26 2 26 4 26 4 26 3 26 3 272 26．8 26．6 η〇 26．2 2了．o 25．4 26 1 26 0 25 5 26 1 26 3 ”』o 26 5
26．5 26．5 26 4 25 8

25．4 26 3
26．6 26．4

9m 25．1 25 3 25 8
26．4 26 4

26．2 26 1 26 4 26 2
26．2 26．4 26 3 26 1

26．3 25．9 26．8 25．3 25 8
25．9 25．D 25．9 26 3 蘭．5 26 0 26 3 26 0 26 1 25 3 25 3 25 8

26．4
26 0

10m 25 1 25 1
25．7 1一‘ 26．2 26．2 26 O ⑳、4 26 O

26．2 26 O
26．0 25．9 26 1 25 8 26．o 25 0 25 7

25．7 24．4 25．7 26．2 ／2凶 25．7 2．8
26 O 25．9 25．7 25 O 25．3 25．5 26．2 25．8

11m 25 0 25 O
25．6 25．9 鯉

4 26 O 館．1 26 O 25．8 25 8
25．8 25 5

2聞
24 8 25 6 25 5 24 1

25．3 26．O 2■．3 25．5
2021 25 3

25．7 25．2 24 9
24．8 25．3 25．8 25．6

12m 24．8 24．9 25 3 1 2 26．4 ㈱ 25．7 ’250 25 3 25 8
25．3 25．3 25．1 24．4 25 4

25．0 24 0 24．5 卸』 鶉』 25 3 25 5 25 3 25 4 25 1 24 6 24 5
25．O 25．7

25 4水
温
（

13m 24．7 24 8 24 9 i 　辺 3 25 2 25 2 25．7 25 1 25 2 24 5
24．1 25 0

24．8 23 9
24．2 鋼ゆ 125．8 25．2 24．8 25 1 25 3 24 8 23 9 24 3 24 8

25．3 25．2

14m 24 6
24．8 24．8 ア 筑7 飾4 24 7

25．1 25 2
25．0 25 1 24 2 24 1 24 7 24 4 23 8

24．1 25」 2甑了 25．1 24．3 24．7 25．1 24τ 23 7
24．1 24．3 24．8 24．9

15m 24 4
24．7 24．5 25．1 25 1

釦2 24．6 25．O 25 O
24．9 25 O 24 1 24 1 24 3 24 1 23 7

23．9 鋪2 25．3 25．O 23．9 24．6 24．9 23 8
23．5 24 0 24．2 24 6 24．7

16m 24 2 24 3 24 4 1 24．3 ’一
ﾔ 伽講 ．● 蕊ゆ 24．4 24 8 24 6 24 6 24 8

24．0 24 0 24 1
23．9 23 7

23．7 3 5』 ・斜、9 23 7 24 3 24 8 23 5 23 4 23 9 24 2 24 4 24 4

17m 24．1 23 9
24．2 皿 24．1 24．5 』 24 5 24 2

2“
24 3 24 1 24 4 24 0 23 9

24．1 23．8 23 6
23．6 鼻1

2£
23 7 24．2 盆鎚 23 5 23 3 23 7 24 2

24．2 24．1

。C

j
18m 23 9

23．8 24．2 一
丁

23 9
24．2 斜、5 24 2

24．2 24．2 24 0
24．0 24 0 23 9 23 8 24 0 23 7 23 6

23．6 24．9 歪4、o 23 5 24 0 ’24ン 23 4
23．2 23 7 24 2 24 0 23．9

19m 23．7 23．B 鱗淋 23．9 23．9 一創．4 24．1 2鳳 24．1 23 9 23 4 23 9 24 O
23．8 23 6 23 7

23．7 23 6
23．3 然3 23 4 23 6 ll

Q4鴻 23 1 23 2 23 7
24．1 23．8 237

20m 23．7 23．7 1　重 血 23．7 23 9 23 9
23．9 鮒 24．1 23 8 22 9

23．8 23 9
23．7 23 7

23．6 23 5
23．2 23 1 23 9 23 3 23 3 24．1 23．O 23．1 23 6 241

23．8 235
25m 23 2

23．1 23．2 23 2 231 230 22．7 23．O 22．3 23 1 23 O 22 9 229 22．5 22．8 22 8
22．8 22 7

22．3 22．5 22 8 23．7 23 1
22．8

30m 二　　一

Q1 5

23
2
2
1
．
5

　　轡

2
　
∬ 22』 鍛』 鋤

22 3 21 8 21 9 22 1 21 8 21 9 21 9
22．0 22．2 21．9 21．7 21．7 22．1 22 3 22 0 藩 21．9

40m 2礼 5 21 4 21 5
21．7 21．1 21 7 21 4

21．0
21 2 21 3 21 7 21 7 21 1

21．O 21．6
21 5 21 3

50m 21 O 21．2 21 D 21 1
21．0

21 1
20．9 20 9

21．1
21 1 21 1 20 8 20 9

21．0 20．9 21．0

60m 20 7 20 7
20．4 20．5 20 5

20．8 20 9
20．4 20 7 20 7 20 8 20．6

70m
20．O 20 1 19 8 20 3 19 9

20．O 20 2
20．O

80m 19 O ＝倣‘：

付近（。C） 20 8 21 O 21 3
21．1 21 3 21 8

21．6 25 9 26 4 26 4 22 4 22．1 21 2 22 2
22．4 20．6 20 0 20 8

20．4
19 5 18 9 20 5 19 0 24 8 23 2 24 9 22 7 20 6

19．6 18．8　18．6　20．7 21 3
21．3

付近（m） 56．7 5↑ 2
37．1 46．8 45 5 38 4

36．8 10 9 12 7
8．5 34 6

34．2 48 6 30 6 296 60．2 7D．5 56 5
60．6 73 8 79 9 64 4 フ9 了 18 1 21 3 16 7

27．8 59 8
73．6 81．6　84 3　69．9

36 3 36 7

レ　白　　　－　　　　　　　　　　白水温の最低18．6℃（定点31の80m
圖基準水温より1℃以上高かった点

水温の最高32 1℃〔定点10のOm）

□基準水温より〇 5℃以上1℃未満高かった点

素基準水温は定点15．6．17 20．

、禦豊；水温の最低点

21の5点の水深別の平均値

蹄
荘
一

一


