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2376  島根原子力発電所におけるポンプ及び弁の溶接箇所の確認に関
する立入調査の結果について  

平成22年10月28日

消防防災課原子力安全対策室

室長 細田 晃

TEL : 0852-22-5610

FAX : 0852-22-5930

Mail : gen-an@pref.shimane.lg.jp

 

 平成２２年１０月１３日に実施した、中国電力（株）が行った「島根原子力発電所における供
用期間中検査の管理状況に関する調査結果」に対する立入調査の結果を取りまとめましたので、
お知らせします。  
 
 【立入調査報告書】  
  http://www.pref.shimane.lg.jp/genan/tachiirike/t221013.data/repo1013.pdf  
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